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Einstellungen in N-Link:

Schaltausgang 1 Aktivierung : Reaktion 

Eingang 1 : Reaktion : Sabotage

: : alle Alarme
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Anschluss an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4
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Licht

rot = + 12 V Sirene 
und Blinklicht

gelb = + 12 V 
nur Blinklicht

schwarz = Masse

rot/weiß
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Anschluss an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1 und 9000DCBus-Schaltrelais 
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gelb = + 12 V 
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rot = + 12 V Sirene 
und Blinklicht
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